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Cze¢s¢ rysunkowa

L0O01 Parter — lokalizacja GL 1 trasy okablowania logicznego.
L002 Pigtro — lokalizacja GL 1 trasy okablowania logicznego.
L003 Poddasze — lokalizacja GL i1 trasy okablowania logicznego.
L004 Widok stelaza CPD z rozmieszczeniem paneli
E001 Schemat instalacji elektrycznej sieci komputerowe;j
E002 Parter — lokalizacja GE 1 trasy okablowania elektrycznego.
E003 Pigtro — lokalizacja GE i trasy okablowania elektrycznego.
E004 Poddasze — lokalizacja GE 1 trasy okablowania elektrycznego.
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Wstep

1) Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie wystawione przez Powiatowy
Urzad Pracy w Zarach ul. Mieszka 1 15, 68-200 Zary na wykonanie dokumentacji
modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzedu.

2) Cel 1 zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji sieci komputerowej w
pomieszczeniach biurowych PUP w Zarach. Zakres opracowania zostal ustalony ze
Zleceniodawca 1 obejmuje parter, pigtro 1 poddasze w budynku w ktérym funkcjonuje
sie¢ komputerowa, ktorg nalezy zmodernizowaé i1 przedstawiony zostat w postaci

szkicow kondygnacji z zaznaczonymi lokalizacjami Punktow Logiczno-Elektrycznych
PEL.

3) Materialy wyjsciowe.

Materiatami wyjsciowymi do niniejszego opracowania sg :
- Podktady budowlane wuzyskane od Zleceniodawcy =z zaznaczonymi
lokalizacjami stanowisk komputerowych,

- Uzgodnienia ze Zleceniodawca oraz Uzytkownikiem rozbudowywanej sieci w
czasie wizji lokalnych na obiekcie objetym modernizacja sieci komputerowe;.
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Opis projektowanej logicznej sieci komputerowej i telefonicznej

1) Koncepcja potaczen logicznych projektowanej sieci komputerowe;.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy przyjeto, ze projektowana siec
komputerowa spetniaé¢ bedzie wymogi standardu okablowania strukturalnego kategorii
6 1 wykonana begdzie za pomocg osprzgtu pasywnego ekranowanego. Obejmowad
bedzie parter, pietro i poddasze w budynku przy ul. Mieszka I-go w Zarach. Polaczenia
w pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ za pomoca skretki ekranowanej FTP 4-
parowej 6-tej kategorii. Punkt Dystrybucyjny projektuje si¢ w pomieszczeniu o
numerze 16 znajdujacym si¢ na pigtrze. Potaczenia kablowe od starego punktu
dystrybucyjnego w pomieszczeniu nr 16 do gniazd logicznych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zdemontowaé za wyjatkiem linii zaznaczonych na planach ( nie
zdemontowane linie nalezy podtaczy¢ do nowego CPD wykorzystujac stary panel kat.
5. Jako nowy CPD projektuje si¢ zakupiony przez PUP w Zarach stelaz do paneli 1
serwerow 197/42U, ktéry zapewni ilo§¢ miejsca wystarczajaca do pomieszczenia
wszystkiego sprzg¢tu pasywnego i1 aktywnego niezbednego do pracy sieci. W nim
umieszczone zostang rowniez przelaczniki do obstugi gniazd logicznych. Z
pomieszczenia nr 16 od CPD do Gniazd Logicznych w pomieszczeniach biurowych
zostaly zaprojektowane nowe indywidualne potaczenia za pomoca skretki ekranowane;j
4-parowej kategorii 6.

Prowadzenie tras kablowych w obrgbie ciaggdw komunikacyjnych 1 w
pomieszczeniach biurowych prowadzi¢ przy sufitach w korytkach PVC o szerokosci
odpowiedniej do ilosci przewodow. Od glownych ciagéw kablowych do Gniazd
Logicznych przewody prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych K16040.2 z przegroda.

Gniazda logiczne GL montowa¢ natynkowo w pomieszczeniach biurowych na
wysokosci ok. 85 cm nad podtogg ( tak aby gniazda byly powyzej blatow biurek ).

Rozmieszczenie Gniazd Logicznych GL w poszczegolnych pomieszczeniach i
trasy okablowania przedstawione sa na zalagczonych rysunkach L0OO1, L002 1 LOO03.

2) Specyfikacja Punktu Logicznego.

W calej sieci przyjeto jeden typ Punktu Logicznego, zwanego dalej GL,
podwdjne gniazdo ekranowane RJ45 kat. 6 ( 2xRJ45).

W celu identyfikacji zastosowano numeracj¢ GL od 01 do 54, linie opisane sg
poprzez nr GL 1 nr linii w danym GL ( np. 01-02 oznacza drugg lini¢ w GL nr 01 ) a
lokalizacja w CPD opisana jest poprzez okreslenie numeru PatchPanela 1 numeru portu
w PatchPanelu ( np. 2-22 oznacza, ze dana linia zakonczona jest na drugim patchpanelu
na porcie nr 22 ). Przypisanie odpowiedniego GL do gniazda na PatchPanelu 1
lokalizacj¢ GL w pomieszczeniach przedstawia zataczona specyfikacja :
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L.p. Nljli’llil-l:rl(l)igr: icf:%]L lokalizacja | Zakonczenie w PD nr panela-nr portu
1. 01-1 p-1 1-01
2. 01-2 p-1 1-02
3. 02-1 p- 1 1-03
4. 02-2 p-1 1-04
5. 03-1 p-2 1-05
6. 03-2 p.2 1-06
7. 04-1 p-2 1-07
8. 04-2 p.2 1-08
9. 05-1 p-2 1-09
10. 05-2 p. 2 1-10
11. 06-1 p-2 1-11
12. 06-2 p. 2 1-12
13. 07-1 p-3a 1-13
14. 07-2 p. 3a 1-14
15. 08-1 p-3 1-15
16. 08-2 p.3 1-16
17. 09-1 p-3 1-17
18. 09-2 p.3 1-18
19. 10-1 p.-6 1-19
20. 10-2 p. 6 1-20
21. 11-1 p. 6a 1-21
22. 11-2 p. 6a 1-22
23. 12-1 p- 11 1-23
24. 12-2 p. 11 1-24
25. 13-1 p- 11 2-01
26. 13-2 p. 11 2-02
27. 14-1 p. 12 2-03
28. 14-2 p. 12 2-04
29. 15-1 p. 12 2-05
30. 15-2 p.- 12 2-06
31. 16-1 p. 12 2-07
32. 16-2 p. 12 2-08
33. 17-1 p. 12 2-09
34. 17-2 p.- 12 2-10
35. 18-1 p. 13 2-11
36. 18-2 p. 13 2-12
37. 19-1 p. 14 2-13
38. 19-2 p. 14 2-14
39. 20-1 p. 14 2-15
40. 20-2 p. 14 2-16
41. 21-1 p. 14 2-17
42. 21-2 p. 14 2-18
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43. 22-1 p. 14 2-19
44, 22-2 p- 14 2-20
45, 23-1 p. 15 2-21
46. 23-2 p- 15 2-22
47. 24-1 p. 15 2-23
48. 24-2 p- 15 2-24
49. 25-1 p- 15 3-01
50. 25-2 p- 15 3-02
51. 26-1 p- 15 3-03
52, 26-2 p- 15 3-04
53. 27-1 korytarz 3-05
54, 27-2 korytarz 3-06
55. 28-1 p- 16 3-07
56. 28-2 p. 16 3-08
57. 29-1 p.- 16 3-09
58. 29-2 p. 16 3-10
59. 30-1 p- 16 3-11
60. 30-2 p. 16 3-12
61. 31-1 p-17a 3-13
62, 31-2 p.17a 3-14
63. 32-1 p- 17 3-15
64. 32-2 p. 17 3-16
65. 33-1 p- 17 3-17
66. 33-2 p.17 3-18
67. 34-1 p- 17 3-19
68. 34-2 p. 17 3-20
69. 35-1 p- 17 3-21
70. 35-2 p. 17 3-22
71. 36-1 p- 17 3-23
72. 36-2 p. 17 3-24
73. 37-1 p.21 4-01
74. 37-2 p.21 4-02
75. 38-1 p.22 4-03
76. 38-2 p.22 4-04
77. 39-1 p.22 4-05
78. 39-2 p.22 4-06
79. 40-1 p-22 4-07
80. 40-2 p.22 4-08
81. 41-1 p- 20 4-09
82. 41-2 p. 20 4-10
83. 42-1 p- 20 4-11
84. 42-2 p. 20 4-12
85. 43-1 p-23 4-13
86. 43-2 p-23 4-14
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87. 44-1 p.23 4-15
88. 44-2 p. 23 4-16
89. 45-1 p.23 4-17
90. 45-2 p.23 4-18
91. 46-1 p-23 4-19
92. 46-2 p-23 4-20
93. 47-1 p. 24 4-21
94. 47-2 p- 24 4-22
95. 48-1 p. 24 4-23
96. 48-2 p.- 24 4-24
97. 49-1 p-25 5-01
98. 49-2 p- 25 5-02
99. 50-1 p-25 5-03
100. 50-2 p- 25 5-04
101. 51-1 p-25 5-05
102, 51-2 p-25 5-06
103. 52-1 p- 26 5-07
104. 52-2 p. 26 5-08
105. 53-1 p- 26 5-09
106. 53-2 p. 26 5-10
107. 54-1 p- 26 5-11
108. 54-2 p. 26 5-12
109. SLO1 p-3 6-01
110. SLO02 p-3 6-02
111. SLO3 p-3 6-03
112, SL04 p-3 6-04
113. SLO5 p-3 6-05
114, SLO06 p-3 6-06
115. SLO7 p- 6 6-07
116. SLO8 p. 6 6-08
117. SL09 p- 6 6-09
118. SL.10 p. 6 6-10
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2.3. Opis projektowanej wydzielonej sieci elektrycznej.

Wydzielong instalacje sieci energetycznej zasilajaca sie¢ komputerowa projektuje
si¢ od istniejacej Rozdzielnicy Glownej ( RG ) na parterze w ktorej zainstalowaé
nalezy licznik energii elektrycznej pobieranej przez sie¢ komputerowa. W
pomieszczeniu nr 16 na pigtrze projektuje si¢ Rozdzielnice Gldéwna Komputerowa

RGK.

Z rozdzielnicy RGK projektuje si¢ obwody odbiorcze zabezpieczone
zabezpieczeniami roznicowo-pradowymi i nadmiarowymi do zasilania gniazd

komputerowych 1 CPD oraz serwerdw.

Jako przewodnik pradu projektuje si¢ przewody kabelkowe YdY 3x2,5mm?2 z
zakonczeniem ich gniazdami elektrycznymi natynkowymi, poczwornymi z kotkiem
ochronnym 1 wktadka kodujaca uniemozliwiajaca przypadkowe podtaczenie sprzg¢tu

innego niz przeznaczony do pracy w sieci komputerowe;.

W wydzielonym pomieszczeniu ( pokdj nr 16 ) nalezy podlaczy¢ do szyny
wyréwnawczej SzW stelaz kablowy za pomoca przewodu ochronnego LgY 16mm?2.

Przewody elektryczne nalezy ulozyé w osobnej przegrodzie ( niz okablowanie

logiczne ) listwy nasciennej PCV.

Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej nalezy zdemontowac zbedna czgs$¢
starej instalacji elektrycznej zasilajacej starag sie¢ komputerowa oraz nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne ( protokél pomiarowy zataczyé do dokumentacii
powykonawczej ).

Schemat instalacji elektrycznej przedstawiono na rys.E001 a lokalizacja gniazd
elektrycznych 1 trasy przewodoéw elektrycznych sa zgodne z warunkami budowy
sieci komputerowej uzgodnionymi ze Zleceniodawca 1 sa przedstawione na

rys.E002, E003 1 E004.

Projekt modernizacji Sieci Komputerowej w Powiatowym Urzedzie Pracy w Zarach Strona 7




Z E T O-Zielona Géra sp. z 0.0. 65-021 Zielona Gora ul. Dabrowskiego 25 tel. 068 4512-512, fax 068 4512-577

4) Specyfikacja materiatow instalacyjnych.

Podstawowe materialy do realizacji sieci komputerowej

Nazwa materialu jm ilos¢.

Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ-KMS8 STP 568A/B szt. 5
Kabel kat.6a (500 MHz) S/FTP LSOH m 3040
Kabel krosowy Class6Patch kat.6 FTP LSOH 1,5m szt. 54
Kabel krosowy Class6Patch kat.6 FTP LSOH 3,1m szt. 54
Modut RJ-KMS8 kat.6 STP, 568A/B, biaty szt. 108
Adapter Euro Standard RJ-K45 25x50 mm 45 stopni do modutéow HK szt. 108
Pokrywa gniazda UK 2 x Euro Standard 85 x 85 mm szt. 54
Puszka natynkowa UK gl¢boka 85x85mm szt. 54
Panel porzadkujacy C&C 19"/1U szt. 6
Gniazdo wtykowe 220V DATA z kluczem i uziemieniem szt 216
Ramka pojedyncza MEGA CLASSIC szt 54
Ramka potréjna MEGA CLASSIC szt 54
Puszka natynkowa pojedyncza MEGA CLASSIC szt 54
Puszka natynkowa potréjna MEGA CLASSIC szt 54
Tablica rozdzielcza nascienna RNN 4x12 szt. 1
Roztacznik R303 25A Legrand szt. 1
Wiytacznik instalacyjny FR303/100A szt. 1
Wytacznik S301C/10A Legrand szt. 15
Wytacznik S301C/16A Legrand Szt.

Wytacznik réznic. P302A /30mA/25A Hpi szt. 8
Ochronnik przeciwprzepieciowy V20C/4-AS Szt. 1
Przewod LgY 750V 1x16mm2 zotto-zielony mb 64
Przewdd LgY 750V 1x10mm2 czarny mb 165
Przewod LgY 750V 1x10mm2 niebieski mb 55
Przewdd LgY 750V 1x10mm?2 z6tto-zielony mb 55
Przewdd YdY 750V 3x2,5mm2 mb 980
Kanat kablowy 130x50 z przegroda mb 60
Kanat kablowy 110x40 z przegroda mb 40
Kanat kablowy 90x40 z przegroda mb 65
Kanat kablowy 60x40 z przegroda mb 384
Licznik energii elektrycznej szt 1
Szyna wyréwnawcza PE szt 1

Wartos$¢ materialéw instalacyjnych w cenach netto 67 684,40 z}
Wartos$¢ materialow instalacyjnych w cenach brutto 82 574,96 z}
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Czes¢ rysunkowa
L0O01 Parter — lokalizacja GL 1 trasy okablowania logicznego.
L002 Pigtro — lokalizacja GL 1 trasy okablowania logicznego.
L003 Poddasze — lokalizacja GL 1 trasy okablowania logicznego.
L004 Widok stelaza CPD z rozmieszczeniem paneli
E001 Schemat instalacji elektrycznej sieci komputerowe;j
E002 Parter — lokalizacja GE 1 trasy okablowania elektrycznego.
E003 Pigtro — lokalizacja GE 1 trasy okablowania elektrycznego.
E004 Poddasze — lokalizacja GE 1 trasy okablowania elektrycznego.
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Zielona Gora, 29 maja 2009r
Kosztorysy Slepe

Zestawienie robocizny

Ilosé Wartos$¢ netto

KNR L.p. ji N Tlos¢ plan.
P Nazwa operacji orma 03¢ plan roboczogodzin | roboczogodzin

Montaz przewodow UTP/FTP

KNNR-05 0202-01-01 * Uktadanie kabli UTP/FTP w kanatach kablowych 0,0158 3 043,00 438,08

Montaz szafy i gniazd logicznych

KNNR-50301-01-02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny przez 0,1090 54,00 5,89
* przykrecanie do kotkow plastikowych w podtozu z cegly

KNNR-50303-01-01 M.onTa‘Z na gotyowyr‘n pOd{OZl‘,l puszek ntrz tworzywa sztuczneg 0,3470 54.00 18.74
o ilosci wylotow 3 i przekroju przewodoéw do 2,5mm?2 - ? ?

* mocowanych przez przykrgcanie

KNNR-51203-01-01 *  Podtaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce 0,0158 1 728,00 27,30

Mocowanie aparatow o masie do 2,5kg na gotowym podtozu z 27
czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia o ilosci 0, 11,00 2,42
* otwordéw mocujacych do 2

0508-0403-010000-20

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
0508-0404-100000-20 150kg, wraz z konstrukcja mocowana przez przykrecenie do 1,29 1 ,OO 1 ,29
* gotowego podtoza.

Montaz kanaléw PCW i listew nasciennych na podlozu z cegly

KNNR-50111-01-02 Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy (,4090 384,00 157,06
* do 60mm na podtozu z cegly

KNNR-50111-01-04 Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy (),5280 165,00 87,12
* do 130mm na podtozu z cegly

KNNR-50111-01-07 Montaz listwy przegrodowej do kanaléw instalacyjnych z 0,0890 165,00 14,69
* PCW o szerokosci podstawy do 130mm

Montaz przewodéw kabelkowych w listwach i kanalach elektroinstalacyjnych

KNNR-50212-01-01 Przewody kabelkowe ukladane w listwach i kanatach 0,0750 1 319,00 98,93
* elektroinstalacyjnych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2

Montaz gniazd elektrycznych

KNNR-50301-01-02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny przez 0,1090 108,00 11,77
* przykrgcanie do kotkow plastikowych w podtozu z cegly

Montaz na gotowym podtozu natynkowych gniazd
KNNR-50308-01-04 instalacyjnych wtyczkowych 2-biegunowych 16A/2,5mm2z  0,2520 21 6,00 54,43
* podfaczeniem przewodow

Montaz rozdzielni elektrycznej

Montaz tablicy elektrycznej o masie do 10kg, wraz z

KNNR 50404-01-01 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego 2,6300 1,00 2,63
*  podtoza.
KNNR-51203-01-01 * Podtaczanie przewodow pod zaciski lub bolce 0,0158 54,00 0, 85

Mocowanie aparatow o masie do 2,5kg na gotowym podtozu z
czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia o ilosci
* otwordéw mocujacych do 2

0508-0403-010000-20 0,22 27,00 5,93

Przebicia przez $ciany i stropy

Strona 1 Kosztorys §lepy




KNNR 51209-02-08 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropachz ~ 1,5000 15,00 22,50
* cegly o dlugosci przebicia do 2 1/2 cegiet i §rednicy do 40mm
KNNR 51209-04-08 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropachz ~ 1,9900 8,00 15,92
* cegly o dlugosci przebicia do 2 1/2 cegiet i §rednicy do 80mm
KNNR 51209-05-08 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropachz 21300 4,00 8,52
* cegly o dlugosci przebicia do 2 1/2 cegiet i $rednicy do 100mm
Pomiary
Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji ( wykonanie
KNNR 51307-01-01 * pomiaréw skretki UTP lub FTP ) 0,3400 118,00 40,12
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia
KNNR 51301-01-01 * o ilotei faz 1 1,3000 16,00 20,80
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia
KNNR 51301-01-02 * o ilosci faz 3 1,7600 1,00 1,76
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej o ilosci faz
KNNR 51303-01-01 ¥ pomiar pierwszy 0,6300 1,00 0,63
KNNR 51303-01-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej o ilosci faz = (0,4200 15,00 6,30
* pomiar kazdy nastgpny
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej o ilosci faz !
KNNR 51303-01-03 ¥ pomiar pierwszy 0,8300 1,00 0,83
KNNR 51303-01-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej o ilosci faz © (0,5800 0,00 0,00
* pomiar kazdy nastgpny
KNNR 51304-01-05 * Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar pierwszy 0,5000 1 ’OO 0’50
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar kazdy
KNNR 51304-01-06 ¥ nastepny 0,2800 215,00 60,20
Wykonanie proby dziatania wylacznika réznicowopradowego
KNNR 51305-01-01 ¥ proba pierwsza 0,3300 1,00 0,33
Wykonanie proby dziatania wylacznika réznicowopradowego
KNNR 51305-01-02 ¥ proba nastepna 0,2700 7,00 1,89
KNR 4-03-1201-01 * Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 0,0368 216,00 7,95
| 725,37
Zestawienie robocizny materialow demontowanych
.. . Ilos¢ Wartos$¢ netto
KNR L.p. Nazwa operacji Norma | Tlo§¢ plan. . .
roboczogodzin | roboczogodzin
Demontaz gniazd elektrycznych
Demontaz gniazd wtykowych nieuszczelnionych z
KNNR-90402-01-05 ¥ odlaczeniem przewodow 0,17 60,00 10,38
Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych
Demontaz tablic rozdzielczych z osprzgtem modutowym - 2
KNNR-90206-01-05 ¥ rzedowe 0,90 1,00 0,90
Demontaz przewodow kabelkowych ukladanych w kanalow instalacyjnych
KNNR-90305-01-05 * Demontaz przewodow o facznym przekroju zyt do 12,5mm 0,03 2000,00 67,20
Demontaz kanaléow instalacyjnych z PCW
KNNR-50310-20-06 * Demontaz kanatow o szerokosci podstawy do 60mm 0,21 150,00 31,50
KNNR-90310-20-07 * Demontaz kanatow o szeroko$ci podstawy do 130mm 0,28 60,00 16,74
Demontaz szafy logicznej wiszacej
Demontaz tablic rozdzielczych z osprzgtem modutowym - 2
KNNR-90206-01-05 ¥ rzedowe 0,90 1,00 0,90

Razem robocizna inst. elektr. w roboczogodzinach |:

127,62
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Uwagi
1. Kanaly instalacyjne uktada¢ pod sufitem
2. Kanaly instalacyjne K16040.2 do gniazd uktada¢ pionowo od kanatéw kfadzionych pod sufitem
3. Gniazda montowa¢ na wysokosci ok. 85cm od kodtogi ( nad poziomem blatu biurek )
4. Wszystkie kanaty instalowac z przegrodami o ile ich nie maja fabrycznie ( jak KI6040.2 )
5. W KI9040, KI11040 i KIO13050 przegrody instalowac niesymetrycznie ( w wezszej czesci - instalacja elektryczna, w szerszej czesci instalacja logiczna )
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Uwagi
1. Kanaly instalacyjne uktada¢ pod sufitem

2. Kanaly instalacyjne K16040.2 do gniazd uktada¢ pionowo od kanatéw kfadzionych pod sufitem
3. Gniazda montowa¢ na wysokosci ok. 85cm od kodtogi ( nad poziomem blatu biurek )
4. Wszystkie kanaty instalowac z przegrodami o ile ich nie majg fabrycznie ( jak KI6040.2 )

5. W KI9040, KI11040 i KIO13050 przegrody instalowac niesymetrycznie ( w wezszej czesci - instalacja elektryczna, w szerszej czesci instalacja logiczna )
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instalacyjne uktada¢ pod sufitem
instalacyjne Kl6040.2 do gniazd ukfada¢ pionowo od kanatéw ktadzionych pod sufitem

3. Gniazda montowac¢ na wysokosci ok. 85cm od kodtogi ( nad poziomem blatu biurek )

4. Wszystkie kanaty instalowac¢ z przegrodami o ile ich nie majg fabrycznie ( jak KI6040.2 )
5. W KI9040, KI11040 i KIO13050 przegrody instalowac¢ niesymetrycznie ( w wezszej czesci - instalacja elekiryczna, w szerszej czesci instalacja logiczna )
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Uwagi
1. Kanaly instalacyjne uktada¢ pod sufitem
2. Kanaly instalacyjne K16040.2 do gniazd uktada¢ pionowo od kanatéw kfadzionych pod sufitem
3. Gniazda montowa¢ na wysokosci ok. 85cm od kodtogi ( nad poziomem blatu biurek )
4. Wszystkie kanaty instalowac z przegrodami o ile ich nie majg fabrycznie ( jak KI6040.2 )
5. W KI9040, KI11040 i KIO13050 przegrody instalowac niesymetrycznie ( w wezszej czesci - instalacja elektryczna, w szerszej czesci instalacja logiczna )
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